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e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity w Dz, U. z 2020 r. poz. 2028),
e § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoséci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie na podstawie wydanych okresowych
ocen jakosci wody dokonat oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentéw na terenie strefy zaopatrzenia Gminy Wola
Myslowska za rok 2020, ktorg przedstawia ponizej.

Podstawowym zrédlem zaopatrzenia w wodg przeznaczong do spozycia w Gminie Wola
Mystowska sg wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wodg.
Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrywania mieszkafcow gminy jest uzyskiwana z dwoch
uje¢ podziemnych: w Wilczyskach i w Osinach. Przedmiotowe wodociggi administrowane sg
przez P.U.H. ,MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76¢, 21-400 Lukow.

Wykaz producentéw wody, strefy zaopatrzenia na terenie Gminy Wola Myslowska:

. Liczba
Nazwa Produkcja ;
Nazwa ¢ Obszar/strefa ludnosci
L.p- roducenta wod FZacenia zaopatrzenia rody zaopatrywanej
P y wodnego P [m?/d] p !
w wode
: Wilczyska, Baczkow, Swider, —
P.U.H. zﬁggg;lqugo Jarczew, Dwornia, Stara
1 ,,MEL.-K'AN H Baocat s Huta, Nowy §w1all(, Wola 207,48 2073
Kazimierz w Wilezyskach | Myslowska, Wolka
Jakubiak, Ciechomska,
Ryzki 76c,
21-400 Lukow Osiny, Wandéw, Grudz,
Wodociag Btazkéw, Dychawica,
zbiorowego Lisikierz, Ciechomin,
zaopatrzenia Powaty, Myslow, 366,20 2660
w Osinach Ksawerynéw, Kamien,
Germanicha

Stronal z5



W 2020 r. staly monitoring jakosci wody dostarczanej do konsumentéw, prowadzony byt
przez Panstwowga Inspekcje Sanitarng w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody w 2020 r.
przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie dokonywali
poboru prébek wody z punktéw zgodnosci na ujeciach wody oraz na sieci wodociggowej —
u odbiorcow, gldwnie w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Ponadto badania jako$ci wody, w ramach wewnetrznej kontroli jako$ci wody, prowadzone byly
przez P.U.H. ,MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76c, 21-400 Lukéw — przedsigbiorstwo
nadzorujace jakos¢ wody w procesie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz po awariach,
a ich wyniki w ramach monitoringu pozyskiwat i oceniat tut. Inspektor Sanitarny.

Wykonano badania w zakresie parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizyko-
chemicznych.

W zakresie bakteriologii oznaczono:

¢ Ogolna liczba mikroorganizméw w ( 22+2)°C po 72h w jtk/1ml,
Bakterie grupy coli w jtk/100 ml lub w NPL/100 ml,
Escherichia coli w jtk/100 ml lub w NPL/100 ml,
Enterokoki w jtk/100 ml,
Clostridium perfringens w jtk/100 ml,

natomiast w zakresie fizykochemii oraz organoleptyki oznaczono parametry:

e Metnos¢, Barwa, Zapach, Smak, Odczyn (pH), Przewodnosé elektryczna wilasciwa,
Stezenie amonowego jonu (NH"4), Stezenie azotynéw (NO ™), Stezenie azotandéw (NO
73), Sumaryczna zawarto§¢ wapnia i magnezu (twardo$¢ ogélna), Bor, Stezenie
fluorkéw, Stezenie chlorkéw, Indeks nadmanganowy (utlenialno$é), Stezenie
siarczan6éw, Stezenie cyjankéw, Stezenie zelaza, Stezenie manganu, Antymon, Chlorek
winylu, Chrom, Cyjanki ogélne, Fluorki, Glin/aluminium, Kadm, MiedZ, Nikiel, Rte¢,
Selen, Siarczany (VI), S6d, Oléw, Arsen, Srebro, Akryloamid, Aldryna, a ~-HCH;
beta-HCH, delta-HCH, Dieldryna, Endryna, Epichlorohydryna, Epoksyd heptachloru
B, gamma-HCH, Lindan, Heptachlorocykloheksan (HCH), Heptachlor, Izodryna, o,p’-
DDD; o,p’-DDE; p,p’DDT, Suma HCH (z obliczen), Suma pestycydéw (z obliczen),
1,2 dichloroetan, Trichloroeten, Tetrachloroetan, suma trichloroetenu
i tetrachloroetenu, Benzen, Benzo(a)piren, ZWWA.

Badania laboratoryjne probek wody pobranych z wodociagéw zbiorowego zaopatrzenie na terenie
Gminy Wola Myslowska:

— w ramach kontroli urz¢dowej, badania przeprowadzone przez: Oddziat Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-
500 Biata Podlaska (Numer akredytacji AB 487),

— wramach kontroli wewnetrznej, badania przeprowadzone przez Powiatows Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110
Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180,
81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).

Wodociag zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach pracuje w oparciu o dwie studnie glebinowe
pracujace naprzemiennie:

e Studnia nr 1 - gleboko$é-64,50 m, wydajno$é-704 m’/d, rok wiercenia-1991, wiaczona
do eksploatacji-1996r.,
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e Studnia nr 2 - gleboko§é-69,50 m, wydajno$é-704 m?/d, rok wiercenia-1991, wigczona
do eksploatacji-1996 r.

Woda pobierana jest z pokiadow czwartorzgdowych (Plejstocen). Woda surowa ze studni
glebinowych przesylana jest do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie usuwane sg na ciagu
technologicznym SUW ponadnormatywne zawartosci zwiazkéw zelaza, manganu. Prowadzone
jest uzdatnianie II-stopniowe: I-stopien (odzelazianie), II-stopienn (odmanganianie). Uzdatniona
woda kierowana jest do dwdch betonowych zbiornikéw wyréwnawczych (2x150 m?). Ze
zbiornikéow woda tloczona jest za pomocg pomp do wodociggowej magistrali przesylowe;.
Zbigrniki czyszczone i dezynfekowane w 2020 r. Stafej dezynfekcji wody nie prowadzi sig.

W 2020 r. przedstawiciele PPIS w Lukowie z powyzszego wodociagu pobrali do badania 4
prébki wody do spozycia.

Administrator wodociggu w ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej pobral do badania
10 probek wody do spozycia zgodnie z harmonogramem pobierania prébek wody zatwierdzonym
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie na 2020 r.

Zakwestionowano 5 probek wody:

Lp. Punkt pobrania prébek wody et : przeRIUCzOnY, Dopuszc?a.l o
pobrania parametr wartosci
Wilczyska Bakteri I
1. Stacja Uzdatniania Wody 16.06.2020 r. 35; S e 0 NPL/100 ml
woda podawana do sieci .
Wolka Ciechomska 9 Bakterie grupy coli —
= sklep spozywczo-przemystowy e 5,2 NPL/100 ml AN
Wilczyska Bakteri I
3. Stacja Uzdatniania Wody 07.09.2020r. | ¢ aftk/elr(l)%gr:;py e 0 jtk/100 ml
woda podawana do sieci ]
Baczkow 13 Bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml
& mieszkanie prywatne DLIR20e0 T v jtk/100 ml
Wilczyska52 Bakterie grupy coli —
2 mieszkanie prywatne 07.12.2020t. 7,5 NPL/100 ml e

W zwiazku z przekroczeniami mikrobiologicznymi przedsigbiorstwo przeprowadzito dzialania
naprawcze polegajace na dezynfekcji i plukaniu sieci wodociagowej. Wyniki badan kontrolnych
przeprowadzonych przez administratora wodociagu nie wykazaly przekroczen.

Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w Osinach pracuje w oparciu o jedna studnie gtebinowa

e Studnia nr | - glebokos¢-100,00 m, wydajnosé-1176 m?/d, rok wiercenia-1996, wilaczona

do eksploatacji-1997 r.

W 2017r. wybudowano studnig nr 2 — nie wlaczona do eksploatacji.
Woda pobierana jest z poktadow czwartorzedowych (Plejstocen). Woda surowa ze studni glgbinowej
przesylana jest do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie usuwane sg na ciagu technologicznym SUW
ponadnormatywne zawarto$ci zwigzkéw zelaza, manganu. Prowadzone jest uzdatnianie I-
stopniowe (odzelazianie i odmanganianie). Uzdatniona woda kierowana jest do dwoch stalowych
zbiornikow wyréwnawczych (2x150 m®). Ze zbiornikéw woda tloczona jest za pomoca pomp do
wodociggowe] magistrali przesylowej. Zbiorniki czyszczone i dezynfekowane w 2017 r. Stalej
dezynfekcji wody nie prowadzi sie.

W 2020 r. przedstawiciele PPIS w Lukowie z powyzszego wodociagu pobrali do badania 4 prébki
wody do spozycia.

Administrator wodociagu w ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej pobrat do badania 6 probek
wody do spozycia zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie na 2020 r.
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Zakwestionowano 1 prébke wody:

Lp. Punkt pobrania probek wody Data. SIZETOCIONY Dopuszc?a.l i
pobrania parametr wartos$ci
Osiny Bakteri I
1. Stacja Uzdatniania Wody 16.06.2020 r. | . 2erie grupy coli - 0 NPL/100 ml
Fiigs- 1 NPL/100 ml
woda podawana do sieci

W zwigzku z przekroczeniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (réwnolegle
pobierane byly dwie probki), przedsigbiorstwo przeprowadzito dziatania naprawcze polegajace na
plukaniu sieci wodociggowej. Wyniki badan kontrolnych przeprowadzonych przez administratora
wodociagu nie wykazaly przekroczen, co moze $wiadczy¢, ze zdarzenie mialo charakter
incydentalny.

Bakterie grupy coli — jest to bardzo wazny parametr, ktérego monitorowanie nie wynika
bezposrednio z zagrozen zdrowotnych, lecz stuzy ocenie prawidlowosci funkcjonowania catego
systemu zaopatrzenia w wodg. Stwierdzenie obecnosci bakterii grupy coli wskazuje na nadmiar
biofilmu, zwlaszcza w sytuacji, gdy nie sa wykrywane bakterie kalowe (Escherichia coli,
enterokoki katowe). Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznata bakterie grupy coli za
odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakosci wody do picia ze wzgledu na tatwoéé wykrywania
1 oznaczania. Bakterie grupy coli nie powinny wystepowa¢ w uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie
ich obecnosci w wodzie jest spowodowane wieloma czynnikami tj. nieskutecznym uzdatnianiem,
niewlasciwym stanem technicznym rurociaggéw (osady, biofilm), nieprawidlowa eksploatacja
urzgdzen (niestabilne cisnienie, stagnacja wody, brak lub niewlasciwie wykonywany system
plukania) czy pracami remontowymi wykonywanymi na sieci wodociggowej. Pojawienie sie w
wodzie pojedynczych bakterii grupy coli nie stanowi zagrozenia dla konsumentéw. Niemniej
jednak sg waznym sygnalem dla producenta wody, ze ich system zaopatrzenia w wode
funkcjonuje nieprawidlowo i jak najszybciej nalezy znalez¢ i wyeliminowaé przyczyny
problemoéw.

Pomimo wykrytych przekroczen, scharakteryzowanych w przedmiotowej ocenie, woda
z powyzszych wodociggéw nie stanowi zagrozenia dla zdrowia konsumentéw. Przeprowadzone
badania nie wykazaly przekroczen zwiazkéw szkodliwych, takich jak: azotany, azotyny, cyjanki,
metale ciezkie, pestycydy, benzen, trichloroeten, tetrachloroeten, wielopierécieniowe
weglowodory aromatyczne.

W celu okreslenia czy spozywana woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia ludzkiego
Inspekcja Sanitarna systematycznie, w oparciu o sprawozdania z badan jako$ci wody do spozycia,
dokonuje jej oceny w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego.

W 2020 r. nie zglaszano reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na terenie
Gminy Wola Myslowska.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie prowadzil postepowanie
administracyjne w sprawie pobrania oplaty za kwestionowane wyniki badan wody pod wzgledem
mikrobiologicznym pobranej z wodociggdw zbiorowego zaopatrzenia w wode w Wilczyskach
1 Osinach. Za kwestionowane wyniki badan wody zostala wydana decyzja platnicza.

Ponadto w tym okresie wydano 8 biezacych ocen jakosci wody do spozycia z powyzszych
wodociagow stwierdzajacych jej przydatnosé do spozycia.

Na koniec 2020 r. jakos¢ wody dostarczanej przez wodociggi zbiorowego zaopatrzenia
w Wilczyskach 1 Osinach odpowiadala wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) i zostala oceniona jako przydatna do spozycia przez ludzi.

W trakcie rutynowych kontroli przedstawiciele PPIS w Lukowie zwracaja uwage na prawidtowe
utrzymanie stanu sanitarno — technicznego uje¢ wody, wlasciwe zabezpieczenie uje¢, kwalifikacje
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i stan zdrowia pracownikéw zajmujacych si¢ konserwacja i eksploatacja urzadzen i instalacji
stuzacych do przesytania wody.

Po analizie oceny jakosci wody oraz elementéw ryzyka zdrowotnego dla konsumentéw
zwigzanego ze spozyciem wody oraz wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Eukowie nie stwierdza istotnych zagrozen dla zdrowia populacji
gminy, ktéra korzysta z sieci wodociggowej, w zwigzku ze spozyciem wody dostarczanej przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne pod wzgledem zanieczyszczen fizyko — chemicznych
i mikrobiologicznych.

Przedsiebiorstwo wodociggowe realizuje obowigzki w zakresie prowadzenia regularnej
kontroli wewnetrzne] wodociggdw nalozone ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Kontrola wewngtrzna
jakosci wody dostarczanej konsumentom z wodociggdw zbiorowego zaopatrzenia w wode
w Wilczyskach i Osinach prowadzona byla przez producenta wody zgodnie z harmonogramami
pobierania probek wody zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lukowie.

Oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi PPIS w Lukowie dokonuje na
podstawie przeprowadzonych badan jakosci wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
oraz otrzymanych wynikow badan wody wykonanych przez przedsigbiorstwo wodociggowe
w ramach kontroli wewnetrznej. Badania probek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
z charakterystyka metod badawczych, okreslong w zalagczniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Jak wynika z tresci art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne ma
obowigzek zapewni¢ nalezyta jako$¢ dostarczanej wody oraz zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi podejmuje wszelkie dzialania, aby woda speilniala wymagania okreslone dla
parametrow wskaznikowych okreslonych w czesci C zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

Ponadto wskaza¢ nalezy, iz na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1
iust. 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskuja
informacj¢ o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostgpie do informacji publicznej, ktéra
powinna zawiera¢ m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow jakosci
wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach zdrowotnych.

Otrzymuja:

1.  Wéjt Gminy Wola Mystowska,
2. Starosta Powiatu Lukowskiego,
3. Ala

Do wiadomosci:
1. P.U.H.MEL - KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76¢, 21-400 Lukow
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